LABORATORIOS ANALISIS ASESORES CONSULTORES FORMACION CALIDAD SERVICIOS ON LINE
DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE
GALMAGA, S.L.

INFORME DE ENSAYO: 25166549

Travesia del Rebullén n° 6 TAMEIGA

36416 - PUXEIRO-MOS (PONTEVEDRA)

INFORMACION APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente:

Observaciones:

CONCELLO DE SALVATERRA; GRIFO PARQUE A CANUDA Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:

Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACION DEL LABORATORIO
Numero de muestra: 25166549
Descripcion muestra: Agua de consumo humano Fecha de Recepcion: 19/06/2025

Fecha de Recogida: 19/06/2025

Recogida por: El Laboratorio Tipo de muestreo:
Otros datos de interés:
Envase 2L.
Fecha inicio analisis: 25/06/2025 Fecha final analisis: 15/07/2025 Fecha entrega analisis: 16/07/2025
) . LIMITE DE
PARAMETRO RESULTADO METODO DE ENSAYO REFERENCIA

Calcio <2,00 mg/l Complexometria <100
Glifosato <0,02 ng/l LC/MS/MS
AMPA <0,02 g/l LC/MS/MS
Triazinas (aguas) <0,02 ng/l HPLC

Atrazina <0,02 g/l HPLC

Atrazine desethyl <0,02 g/l HPLC

Atrazina desisopropil <0,02 ng/l HPLC

Prometrina <0,02 g/l HPLC

Propazina <0,02 ng/l HPLC

Sebutilazina <0,02 ng/l HPLC

Simazina <0,02 g/l HPLC

Terbutilacina desetil <0,02 ng/l HPLC

Terbutilacina <0,02 ng/l HPLC

Secbumeton <0,02 g/l HPLC

LIMITES DE REFERENCIA (*):

Las especificaciones analiticas del R.D. 3/2023, 10 de Enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de
consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC estan calculadas y a disposicion del cliente.

Los datos analiticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no deberd reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio no se hace cargo de la informacion identificada como aportada por el cliente y no esta amparada en el
alcance de acreditacion. Director Técnico

En analisis microbiologicos de alimentos y piensos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc . .

en muestras solidas, son niimeros estimados. Victoria de las Cuevas Insua
En analisis microbiologicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son nimeros estimados.

Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Produccion de Terceros. N° RGLA: 087/GA Pagina 1 de2

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEUTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, n° 47 « 1* Planta, Puerta Izq * 36202 Vigo * Pontevedra « Tel 986126954 « E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com



LABORATORIOS ANALISIS ASESORES CONSULTORES FORMACION CALIDAD SERVICIOS ON LINE

GALMAGA, S.L.

INFORME DE ENSAYO: 25166549

Travesia del Rebullon n° 6 TAMEIGA

36416 - PUXEIRO-MOS (PONTEVEDRA)

) ) LIMITE DE
PARAMETRO RESULTADO METODO DE ENSAYO REFERENCIA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC estan calculadas y a disposicion del cliente.

Los datos analiticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no debera reproducirse total o parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio no se hace cargo de la informacion identificada como aportada por el cliente y no esta amparada en el

alcance de acreditacion. Director Técnico

En analisis microbiologicos de alimentos y piensos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras liquidas y de 40 a 90 ufc . .

en muestras solidas, son niimeros estimados. Victoria de las Cuevas Insua
En analisis microbiologicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son nimeros estimados. Pégina 2 de 2
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Produccion de Terceros. N° RGLA: 087/GA g

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEUTICA
Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)
Avda. Beiramar, n° 47 « 1* Planta, Puerta Izq * 36202 Vigo * Pontevedra « Tel 986126954 « E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com



